Certificate

349.01C01

KLARO GmbH |
Spitzwegstrale 63, 95447 Bayreuth |

EN 12566-3, Anhang B |
Kleinklaranlagen fir bis zu 50 EW |

Kleinklaranlage KLARO Easy |
SBR-Verfahren in einem PE-Tank mit zwei Kammern

Prifbericht PIA2019-349B15.02

Mittlere BSBs Fracht (Zulauf) 0,18 kg BSBs/d
Hydraulischer Tageszufluss 0,60 m¥*d

Werkstoff Polypropylen
Reinigungsleistung Wirkungsgrad  Ablauf
(Nominalphasen) CSB 96,1 % 31 mg/l
BSBs 98,8 % 4 mg/l
Nges 71,5 % 17 mg/l
NH4-N 96,9 % 1,1 mg/l
Pges 50,4 % 4,2 mg/l
SS 97,1 % 10 mg/l
Stromverbrauch / 0,52 kWh/d

Leistungsaufnahme
Entschlammungshaufigkeit 0

Performance tested by:

PIA - Prifinstitut for Abwassertechnik GmbH
Hergenrather Weg 30
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